
Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach Führungsstaffel

Presseinformation
Datum/Uhrzeit 09.06.2011 kurz nach 20:00 Uhr
Einsatzart/-ort Verkehrsunfall Mönchstr. Ecke Bosenbergblick in Bosenheim

Notruf Durch Passant

Lage In einer 30 km/h Zone in einem Wohngebiet in Bosenheim kollidierten 2 
PKWs. Einer überschlug sich und zertrümmerte einen Stromverteilerkasten. 
Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegend auf dem Stromkasten liegen und 
stand unter Spannung. Durch den zerstörten Stromkasten kam es zu 
Kurzschlüssen. Die beiden Insassen verletzten sich leicht, konnten sich aber 
glücklicherweise alleine aus dem unter Spannung stehenden Fahrzeug 
befreien. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs wurde leicht verletzt.

Maßnahmen Die angerückten Wehrleute des Löschbezirks Ost sicherten die Unfallstelle 
und unterstützten die Kräfte des Rettungsdienstes. Für die Freischaltung des 
zerstörten Stromverteilerkastens wurden die Stadtwerke zur Einsatzstelle 
gerufen. Sie schalteten den Strom ab. Während der mehrstündigen 
Reparaturarbeiten blieben Teile des Stadtteils Bosenheim ohne Strom. Die 
Feuerwehrleute leuchteten den Mitarbeitern der Stadtwerke die Einsatzstelle 
aus. Gemeinsam mit dem hinzugerufenen Abschleppunternehmen stellten 
sie den auf dem Dach liegenden PKW wieder auf, sodass er abgeschleppt 
werden konnte. Der Beifahrer des auf dem Dach liegenden PKWs und der 
Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden vom Rettungsdienst in ein 
Krankenhaus gebracht. Der Einsatz war nach etwa 1 Stunde für die 
Feuerwehr beendet.

Sonstiges

Einheit/Funktionsträger Fahrzeug Besatzung
Löschbezirk Ost Löschzug Planig Mannschaftstransportwagen 1
Löschbezirk Ost Löschzug Bosenheim Tragkraftspritzenfahrzeug (500 ltr.) 3

Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr 4
Polizei
Stadtwerke
Rettungsdienst

Einsatzleiter Peter Steinbrecher (Zugführer Löschbezirk Ost)
Kontakt Alexander Jodeleit (Pressewart)
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